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Рассмотрена методика оценки взрывобезопасности помещений, опасных в отношении взрывов и пожаров. Методика позволяет оценить уровень взрывобезопасности всех цехов ЧАО «ЛИНИК» и, если он окажется выше нормируемого ГОСТ 12.1.004-91 уровня, то позволяет разрабатывать организационные и технические мероприятия по его обеспечению с минимальными капиталовложениями. Это позволит почти полностью исключить крупные аварии на производстве, связанные с аварийной утечкой взрывопожароопасных газов, отказом в срабатывании системы включения аварийной вентиляции, а также возникновением электрического источника инициирования взрыва(пожара).
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